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産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画書 
 

 

施設の維持 
管理方法 

産業廃棄物の 
受入方法 

 
マニフェストにより管理し受け入れる。 

施設操業時の 
維持管理方法 

 
1. 埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量管理 
2. 築堤、遮水工他付帯設備の点検 
3. 地下水、貯留水、放流水の水質検査 
4. 電気伝導率、塩化物イオン濃度等の水質測定 

  

施設整備・ 
点検の頻度 

1. 施設点検 月1回の定期点検及び悪天候後等の臨時点検 
2. 水質測定 月1回の定期測定及び年1回以上の水質検査 

維持管理に関
する記録及び

閲覧方法 
 

閲覧場所 ホクレン農業協同組合連合会 中斜里製糖工場 

閲覧対応日時 土曜祝祭日又は、当会の休日を除く日の9：00～16：00 

記録する事項、
記録の時期及び
備え置く期間 

 産業廃棄物管理票（マニフェスト）、施設点検結果、水質 
測定結果、水質検査結果について5年間保管する。 
上記閲覧場所に据え置く。 

排ガスの性状等 設計計算値 
  維持管理 

基準値 
協定値 測定頻度 

ばいじん（g/Nm３）  

硫黄酸化物（Nm3/hr）  

窒素酸化物（cm3/Nm3）  

塩化水素（mg/Nm3）  

ダイオキシン類（ng-TEQ/Nm3）  

  

放流水の水質等 設計計算値 
  維持管理 

基準値 
協定値 測定頻度 

水素イオン濃度（ｐＨ） － ＊5.8～8.6 ＊5.8～8.6 1回/月 

   生物化学的酸素要求 
    （BOD）（mg/L） 

－ ＊ 60 ＊ 60 1回/月 

   化学的酸素要求量   
（COD）（mg/L） 

 

浮遊物質量（ＳＳ）（mg/L） － ＊ 40 ＊ 40 1回/月 

 
 

   
  ＊の数値は、工場の排水処理施設においての数値と致します。                



産業廃棄物処分記録

年

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

汚泥

(ﾗｲﾑｹｰｷ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.96 0.00 0.00 0.00 0.00

年度

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

種類

数量

平成23年 平成24年

平成24年 平成25年

平成25年 平成26年

種類

数量

種類

数量



最終処分場残余埋立容量

覆土 処分場

重量 比重 容量 重量 比重 容量 容量 残存容量

（ｔ） （ｔ/ｍ3） ｍ3 （ｔ） （ｔ/ｍ3） ｍ3 （ｍ3） （ｍ3）

H22.9末 0.00 1.4 0 0.00 1.2 0.0 0.0 19,656 H22.6　残余量測量結果より

H23.3末 0.00 1.4 0 7.24 1.2 6.0 0.1 19,650

H23.9末 0.00 1.4 0 0.00 1.2 0.0 0.0 19,650

H24.3末 0.00 1.4 0 0.00 1.2 0.0 0.0 20,936 H23.11　残余量測量結果より

H24.9末 0.00 1.4 0 0.00 1.2 0.0 0.0 20,936

H25.3末 191.96 1.4 137 0.00 1.2 0.0 0.0 21,890 H24.12　残余量測量結果より

H25.9末 0.00 1.4 0 0.00 1.2 0.0 0.0 21,890

ライムケーキ 汚泥

備考



設備の維持管理記録

平成23年度

点検年月日 2011/4/19 2011/5/24 2011/6/27 2011/7/26 2011/8/25 2011/9/28
施設状況 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中
堰 堤 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水シート 無し 無し 遮水シートの表出 無し 無し 無し
囲 い 防護柵の不良 防護柵の不良 無し 無し 無し 無し
立 札 無し 無し 無し 無し 無し 無し
浸出水 無し 無し 無し 無し 無し 無し

地下水検査設備 無し 無し 無し 無し 無し 無し
出入口 無し 無し 無し 無し 無し 無し
搬入路 無し 無し 無し 無し 無し 無し

飛散及び流出 無し 無し 無し 無し 無し 無し
臭 気 無し 無し 無し 無し 無し 無し

蚊、ハエ等の発生 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し 4/19 5/19～6/7 6/16 7/20 9/20
講じた処置 　防護柵の仮補修実施 貯留水の水汲み実施 遮水シートの被覆実施 施設内草刈り実施 雑木の抜取り実施

防護柵の整備 7/21
その他 5/24 6/27 遮水シートの被覆実施

維持管理作業 　防護柵の仮補修実施 遮水シートの仮被覆

点検年月日 2011/10/26 2011/11/28 2011/12/20 2012/1/19 2012/2/28 2012/3/23
施設状況 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中
堰 堤 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水シート 無し 無し 無し 無し 無し 無し
囲 い 無し 無し 無し 無し 無し 無し
立 札 無し 無し 無し 無し 無し 無し
浸出水 無し 無し 無し 無し 無し 無し

地下水検査設備 無し 無し 無し 無し 無し 無し
出入口 無し 無し 無し 無し 無し 無し
搬入路 無し 無し 無し 無し 無し 無し

飛散及び流出 無し 無し 無し 無し 無し 無し
臭 気 無し 無し 無し 無し 無し 無し

蚊、ハエ等の発生 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し 11/18～11/25 12/19 1/17 2/28 3/22
講じた処置 貯留水の水汲み実施 施設除雪実施 施設除雪実施 施設除雪実施 施設除雪実施

12/1～12/2 3/28
通路階段部分補修 施設除雪実施

12/3～12/6
施設通路整地



設備の維持管理記録

平成24年度

点検年月日 2012/4/24 2012/5/23 2012/6/25 2012/7/26 2012/8/23 2012/9/24
施設状況 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中
堰 堤 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水シート 無し 有り 無し 無し 無し 無し
囲 い 無し 無し 無し 無し 無し 無し
立 札 無し 無し 無し 無し 無し 無し
浸出水 有り 無し 無し 無し 無し 無し

地下水検査設備 無し 無し 無し 無し 無し 無し
出入口 無し 無し 無し 無し 無し 無し
搬入路 無し 無し 無し 無し 無し 無し

飛散及び流出 無し 無し 無し 無し 無し 無し
臭 気 無し 無し 無し 無し 無し 無し

蚊、ハエ等の発生 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し 　融雪等による 搬入路遮水シートが一 6/2 7/6～7/8,7/28 8/9 9/5,9/6
講じた処置 貯留水あり 部露出しているため覆 搬入路覆土完了 搬入路整備実施 搬入路整備、階段補修実施 草刈作業実施

水汲み作業を手配 　土を手配 遮水シート被覆完了 草刈,刈草運搬実施
その他 9/6

維持管理作業 4/27～5/29 7/8～7/9 排水溝清掃実施
貯留水の水汲み実施 防護柵整備実施

点検年月日 2012/10/24 2012/11/20 2012/12/21 2013/1/22 2013/2/18 2013/3/21
施設状況 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中
堰 堤 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水シート 無し 無し 無し 無し 無し 無し
囲 い 無し 無し 無し 無し 無し 無し
立 札 無し 無し 無し 無し 無し 無し
浸出水 無し 無し 無し 無し 無し 無し

地下水検査設備 無し 無し 無し 無し 無し 無し
出入口 無し 無し 無し 無し 無し 無し
搬入路 無し 無し 無し 無し 無し 無し

飛散及び流出 無し 無し 無し 無し 無し 無し
臭 気 無し 無し 無し 無し 無し 無し

蚊、ハエ等の発生 無し 無し 無し 無し 無し 無し

異常等に対し 無し 11/19～11/23,28～30 無し 1/22 2/16 3/21
講じた処置 搬入路整備実施 搬入路整備実施 搬入路整備、施設除雪実施 搬入路整備、施設除雪実施

その他 11/27～12/15
維持管理作業 貯留水の水汲み実施



設備の維持管理記録

平成25年度

点検年月日 2013/4/16 2013/5/23 2013/6/25 2013/7/22 2013/8/26 2013/9/25
施設状況 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中
堰 堤 無し 無し 無し 無し 無し 無し

遮水シート 無し 無し 無し 無し 無し 無し
囲 い 無し 有り 無し 無し 無し 無し
立 札 無し 無し 無し 無し 無し 無し
浸出水 無し 無し 無し 無し 無し 無し

地下水検査設備 無し 無し 無し 無し 無し 無し
出入口 無し 有り 無し 無し 無し 無し
搬入路 無し 無し 無し 無し 無し 無し

飛散及び流出 無し 無し 無し 無し 無し 無し
臭 気 無し 無し 無し 無し 無し 無し

蚊、ハエ等の発生 無し 無し 無し 無し 無し 無し
4/16 5/23 無し 無し 8/26 無し

異常等に対し 　融雪等による 囲い、出入口整備、 排水溝清掃、
講じた処置 貯留水あり 排水溝清掃を手配 草刈を手配

水汲み作業を手配
その他

維持管理作業 4/19～5/18
貯留水の水汲み実施

点検年月日 2013/10/24 2013/11/27 2013/12/19 2014/1/21 2014/2/21
施設状況 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中 閉鎖中
堰 堤 無し 無し 無し 無し 無し

遮水シート 無し 無し 無し 無し 無し
囲 い 無し 無し 無し 無し 無し
立 札 無し 無し 無し 無し 無し
浸出水 無し 無し 無し 無し 無し

地下水検査設備 無し 無し 無し 無し 無し
出入口 無し 無し 無し 無し 無し
搬入路 無し 無し 無し 無し 無し

飛散及び流出 無し 無し 無し 無し 無し
臭 気 無し 無し 無し 無し 無し

蚊、ハエ等の発生 無し 無し 無し 無し 無し
無し 無し 無し 無し

異常等に対し 　融雪等による
講じた処置 貯留水あり

水汲み作業を手配
その他

維持管理作業 2/13～
貯留水の水汲み実施中



地下水観測用
井戸（上流）

地下水観測用
井戸（下流）



最終処分場　水質検査の実施状況と処置

平成23年度

地下水観測井戸（上流）

サンプル採取日 H23.4.19 H23.5.24 H23.6.27 H23.7.26 H23.8.25 H23.9.28 H23.10.26 H23.11.28 H23.12.20 H24.1.19 H24.2.28 H24.3.23

水素イオン濃度 7.6 7.5 7.5 7.9 7.4 7.1 7.9 7.3 6.9 7.2 7.2 7.6

塩化物イオン濃度 ppm 7.5 10.1 4.9 6.0 4.3 4.0 5.1 8.4 7.6 8.1 14.0 11.1

電気伝導度 ms/s 53.3 59.9 49.5 48.4 50.6 51.1 52.3 49.4 51.5 49.1 65.4 67.1

硫酸イオン濃度 ppm 15.6 21.5 9.8 12.7 3.8 6.8 9.3 11.6 12.1 16.1 18.1 25.0

第三者機関

での水質検査

H24.1.18

検査実施

地下水観測井戸（下流）

サンプル採取日 H23.4.19 H23.5.24 H23.6.27 H23.7.26 H23.8.25 H23.9.28 H23.10.26 H23.11.28 H23.12.20 H24.1.19 H24.2.28 H24.3.23

水素イオン濃度 7.6 7.5 7.6 7.7 7.5 7.5 7.8 7.5 7.4 7.6 7.5 7.6

塩化物イオン濃度 ppm 13.4 9.3 6.9 7.2 5.6 4.4 3.5 8.6 7.3 12.1 13.4 13.7

電気伝導度 ms/s 71.5 47.8 45.3 42.5 38.5 30.8 30.4 34.4 40.1 55.0 68.2 70.6

硫酸イオン濃度 ppm 50.9 31.2 25.2 27.9 1.1 11.0 6.1 15.1 13.4 41.1 60.3 80.9

第三者機関

での水質検査

H24.1.18

検査実施

備　考

備　考



最終処分場　水質検査の実施状況と処置

平成24年度

地下水観測井戸（上流）

サンプル採取日 H24.4.24 H24.5.23 H24.6.25 H24.7.26 H24.8.23 H24.9.24 H24.10.24 H24.11.20 H24.12.21 H25.1.22 H25.2.18 H25.3.21

水素イオン濃度 ph 7.4 7.8 7.5 8.2 8.1 7.8 7.0 7.5 7.0 7.1 7.3 7.6

塩化物イオン濃度 ppm 4.1 6.1 4.7 4.8 2.3 4.4 3.4 3.9 4.3 5.2 7.0 22.8

電気伝導度 ms/s 25.5 39.3 44.5 46.9 32.3 44.1 43.4 49.0 41.9 59.6 52.1 39.9

硫酸イオン濃度 ppm 2.2 7.6 6.5 6.6 3.2 4.8 3.2 4.6 3.4 10.3 11.5 14.0

第三者機関 第三者機関

での水質検査 での水質検査

H25.2.18 H25.3.12

検査実施 検査実施

地下水観測井戸（下流）

サンプル採取日 H24.4.24 H24.5.23 H24.6.25 H24.7.26 H24.8.23 H24.9.24 H24.10.24 H24.11.20 H24.12.21 H25.1.22 H25.2.18 H25.3.21

水素イオン濃度 ph 7.5 7.9 7.7 8.0 7.8 7.9 7.6 7.8 7.4 7.7 7.7 7.8

塩化物イオン濃度 ppm 14.3 7.8 5.6 7.3 4.3 8.8 3.9 6.1 5.9 7.2 9.4 9.6

電気伝導度 ms/s 72.7 40.1 35.7 41.3 40.3 42.8 36.1 39.2 39.9 48.1 53.3 56.8

硫酸イオン濃度 ppm 88.4 46.1 29.8 26.0 18.5 24.4 18.2 22.6 17.6 27.5 36.2 72.5

第三者機関 第三者機関

での水質検査 での水質検査

H25.2.18 H25.3.12

検査実施 検査実施

備　考

備　考



最終処分場　水質検査の実施状況と処置

平成25年度

地下水観測井戸（上流）

サンプル採取日 H25.4.16 H25.5.23 H25.6.25 H25.7.22 H25.8.26 H25.9.25 H25.10.24 H25.11.27 H25.12.19 H26.1.21 H26.2.21

水素イオン濃度 pH 8.0 7.9 8.1 8.2 8.0 7.5 7.7 7.5 7.4 7.2 7.4

塩化物イオン濃度 ppm 4.4 10.1 10.7 5.3 5.2 2.1 5.0 5.0 6.1 9.7 6.5

電気伝導度 ms/s 20.5 31.8 39.2 40.4 48.0 35.6 49.6 52.2 56.7 47.1 59.9

硫酸イオン濃度 ppm 3.6 6.3 7.2 7.8 7.9 2.9 6.5 6.2 6.8 10.8 13.5

第三者機関

での水質検査

H25.4.3

検査実施

地下水観測井戸（下流）

サンプル採取日 H25.4.16 H25.5.23 H25.6.25 H25.7.22 H25.8.26 H25.9.25 H25.10.24 H25.11.27 H25.12.19 H26.1.21 H26.2.21

水素イオン濃度 pH 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7

塩化物イオン濃度 ppm 10.9 15.7 15.1 9.0 7.9 5.7 13.8 8.4 8.0 9.2 9.3

電気伝導度 ms/s 52.7 50.4 53.2 53.4 51.1 39.7 53.2 51.1 51.8 50.0 58.4

硫酸イオン濃度 ppm 40.5 34.4 41.9 44.4 36.6 21.9 36.0 31.8 28.4 30.5 52.3

第三者機関

での水質検査

H25.4.3

検査実施

備　考

備　考






























